
ESQUEMA HISSANITÀRIO(1°PAVIMENTO)  ESCALA 1/50

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

01

15

16

17

18

19

Piso CerâmicoPiso Cerâmico

Piso Cerâmico Piso Cerâmico

Piso Cerâmico

Piso Cerâmico

Piso Cerâmico

Piso CerâmicoPiso Cerâmico

Piso Cerâmico

DESCE

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

01

15

16

17

18

19

Piso Cerâmico

Piso Cerâmico

CERTINHO

i
=

1
%

P
V

C
1
0
0
 
m

m

i=1%
PVC

100 mm

i=2%

PVC 40 mm

i
=

2
%

P
V

C
4
0
 
m

m

Caixa de gordura -2

Filtro anaeróbico -1

i
=

2
%

P
V

C

4
0
 
m

m

i=2%

PVC 40 mm

i
=

1
%

P
V

C
1
0
0
 
m

m

Caixa de gordura -3

i=2%

PVC 40 mm

i=2%

i
=

2
%

P
V

C
4
0
 
m

m

i
=

1
%

P
V

C
1
0
0
 
m

m

i=1%

PVC 100 mm

i
=

1
%

P
V

C
1
0
0
 
m

m

Sumidouro -1

RCi1

3000L

P
V

C
1
 
1
/
4
"

AF-1

<1 1/4">

PVC
1 1/4"

P
V

C
2
5
 
m

m

PVC 25 mm

AF-2

<25 mm>

P
V

C
5

0
 
m

m

PVC

25 mm

P
V

C
2
5
 
m

m

PVC
25 mm

PVC

25 mm

VS1/2"

LV

25 mm - 1/2"

BE

BE

25 mm - 1/2"

AF-4

<25 mm>

P
V

C
2
5
 
m

m

PVC 25 mm

PVC 25 mm

LV

25 mm - 1/2"

VS

3/4"

Legenda de condutos

Água fria

i
=

2
%

P
V

C
4
0
 
m

m

ESQUEMA HISSANITÀRIO(TÉRREO)  ESCALA 1/50
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Lista de Materiais

Água fria

Aparelho

Bebedouro

25mmx 1/2"
2 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
2 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
2 pç

PVC Acessórios

Engate flexível cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm
2 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
4 pç

PVC misto soldável

Joelho 90 soldável c/ rosca

20 mm - 1/2"
1 pç

Joelho de redução soldável c/ rosca

25 mm - 1/2"
1 pç

PVC rígido roscável

Tubos

1.1/4" 5.67 m

PVC rígido soldável

Tubos

25 mm 10.78 m

50 mm 1.48 m

Tê 90 soldável

25 mm
1 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Tê red.90 sold c/ bucha latão B central

25 mm -1/2"
4 pç

Reservatório cilíndrico

Polietileno

3000 L
1 pç
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